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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
ECUE®E 93-231 Lod#, ul. Dostawcza | tel, (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/763/19

Kociol wodny GRAND CARBON 50

opalany weglem kamiennym sortymentu groszek
PN-EN 303-5: 2012
produkowany przez
Przedsigbiorstwo METAL-FACH Jacek Kucharewicz
16-100 Sokdtka, ul. Sikorskiego 66

Kociol wodny GRAND CARBON 50 spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kotlow na paliwa state.

Parametr | Symbol Wartoéé | Jednostka ) Wymogi ekoprojekiu
Sezonowa efektywnosé energetyczna 83 9% = 73 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kKW
ogrzewania pomieszezen Tis | =77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW |
Parametr Parametr Parametr
Wytwarzane cieplo . 2 Zukycie energii elekirycznej na Emisje dotyczace sezonowegn ogrzewania
uiytkowe Spremaicuiyikne | potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
prey pray 30% prey pray 30% prey pray 30% organicang
Znamicnowej | znamionowej | Znamionowej | mamionowej | mnamionowej | mamionowej wirybie | czgstki zwigaki Henek tlenki
oy mocy | mocy maogy mocy MOCY czuwania | stale ERZOWE wegla azolu
cieplneg) cieplnej cieplngj cieplnej cieplnegj cizplngg | PM QGC o Ny
3 I
E P P i T e elmax elwin | Pss Espv | Esoce | Esco | Esnex
o
E 53,9 14.6 86,3 86.2 0,080 0,028 0,005 26 20 467 322
% |
E kW | kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m? | mg/m? | mg/m®
= I' — il - . —
| Wymogi ekoprojektu: <40 | =20 <500 | £350

EEI=83 e KLASA B

* Zaéwiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych kotta GRAND CARBON 50 zawartych w
sprawozdaniu 224/19-LG.
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ZASWIADCZENIE ED/764/19

Kociol wodny GRAND CARBON 73

opalany weglem kamiennym sortymentu groszek
PN-EN 303-5: 2012
produkowany przez:
Przedsigbiorstwo METAL-FACH Jacek Kucharewicz
16-100 Sokotka, ul. Sikorskiego 66

MIP: 525-00-08-761 KRS:

Kociol wodny GRAND CARBON 75 spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kotlow na paliwa stale.

Parametr i Symbol | Warfodé | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa elfektywnosé energetyezna 83 % = 75 dla kottéw o nominalnej moey grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszezen s > 77 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr | Parametr Parametr

= ! - - 3 i
Wytwarzane cieplo ' Zutyeie energii elektryczngj na Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
uzytkowe Sprivnost atytkona potrzeby wlasne pomieszezen dla paliwa zalecanego
= T :
pray przy 30% przy prey 30% przy | przy 30% | organiczne |
smamionowej | mhamionowej | mnamionowej | znamionowej | mmamionowej | mmamionowej | w irybie cznstki zwigzki tenek tlenki
moey mogy MOy | mocy maocy maey cruwania stale gazOwe wegla Azt
cieplneg cieplngj cieplnej cieplnej cieplnej cieplne) PM aGe co N0
£
E Py Pp n M el el Psp Espu | Esooc | Esco | Eswen
7]

76,4 22,0 85.9 86,7 0,280 0,089 0,005 28 19 427 322

| Jedunostka | Wartosé

kW | kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’

Wymogi ekoprojektu: _ .édi} ‘ <20 | <500 | =350 |

EEI=83 i KLASAB

* Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych kotta GRAND CARBON 75 zawartych w
sprawozdaniu 225/19-LG.
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