INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawezy
tel. 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 fax 22 836 63 63
¢-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl Regon: 000020586
www.ien.com.pl NIP: 525-00-08-761
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
ECUE N 93-231 Lod#, ul. Dostawcza 1 , tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/990/21
Kociol wodny typu SMART BIO 15

o nominalnej mocy cieplnej 15 kW

z automatycznym podawaniem paliwa, opalany biomasa w postaci sprasowanej (pelety)
produkowany przez:

Przedsiebiorstwo METAL-FACH Jacek Kucharewicz
16-100 Sokotka, ul. Sikorskiego 66

spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottow na paliwa stale.

Parametr Symbol Wartoé¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 80 o > 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s N > 77 dla kotlow o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
|
e .
| ‘ Parametr Parametr Parametr
: Wytwarzane cieplo i ; Zuzycie energii elektrycznej na Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania |
! uzytkowe Sprawnosc ulytkowa potrzeby wlasne* pomieszczen dla paliwa zalecanego
| przy przy 30% przy przy 30% przy ‘ przy 30% Gt organiczne | o0 enki
zZnamionowej | znamionowej | Znamionowej | Znamionowe) | znamionowej | znamionowej w trybie i zwiazki | weila. | szot
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E kW kW | % % kW kW kW | mg/m*  mg/m’ | mg/m® | mg/m’
51 | |
- | |
EEI =117 (A+) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | £500 | <200

* anié.r},-‘ zuifaia energii elektrycznej wykoflﬁfo Laboratorium Badan Kottow, Turbin, Urzadzen Grzewczych i Odpylajacych oraz Emisji Pylowo -
Gazowej.

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 128/21-LG.

Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012.
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LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
93-231 Lodz, ul. Dostawcza 1 , tel. 42 64 00 821
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ZASWIADCZENIE ED/1000/22
Kociol wodny typu SMART BIO 20

o nominalnej mocy cieplnej 20 kW
z automatycznym podawaniem paliwa, opalany biomasa w postaci sprasowanej (pelety)
produkowany przez:
Przedsi¢biorstwo METAL-FACH Jacek Kucharewicz
16-100 Sokotka, ul. Sikorskiego 66

spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
‘W odniesieniu do wymogéw dotycza{cych.ekoprojekm dla kottéw na paliwa state.

Parametr

Symbol Warto$¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
1 T !
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna l 80 | o l 2 75 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen Is | i ’ | 2 77 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
| |
i Parametr I Parametr Parametr
I T : . _—
| Wytwarzane cieplo Zuzycie energii elektrycznej na Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
] uzytkowe SpenCEs N potrzeby wiasne* pomieszczen dla paliwa zalecanego **
} 2 ! 2 — = . 5
| | | |
przy przy 30% | przy przy 30% przy przy 30% czgstki | Oraniczne | ek tlenki
Znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej w trybie ik zwigzki | e o
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| |
i EEI =117 (A+) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | <500 | <200

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonato Laboratorium Badan Kotlow, Turbin, Urzadzen Grzewczych i Odpylajacych oraz Emisji Pytowo -

Gazowe;j.

** Emisje gazow suchych spalinowych w mg/m3 przy nominalnej mocy cieplnej obliczone w temperaturze 273 K i przy cisnieniu 1013 mbar.
Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.008.2.2022.L.G006.
Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012.
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LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 L6dz, ul. Dostawceza 1 , tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/1006/22
Kociol wodny typu SMART BIO 25

o nominalnej mocy cieplnej 25 kW

z automatycznym podawaniem paliwa, opalany biomasa w postaci sprasowanej (pelety)
produkowany przez:

Przedsiebiorstwo METAL-FACH Jacek Kucharewicz

16-100 Sokotka, ul. Sikorskiego 66

spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okre$lone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow QQ,Q?,ZE?}Eh,‘E@Fﬂjekt“ dla kotlow na paliwa stale.

Parametr Symbol Wartosé ‘ Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna 80 o, > 75 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s ’ > 77 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr

Wytwarzane cieplo

Sprawnos¢ uzytkowa

Zuzycie energii elektrycznej na

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania |

uzytkowe potrzeby wlasne* pomieszezen dla paliwa zalecanego **
\ przy | przy 30% ) przy | przy 30% . przy | przy 30% . | ‘ czastki organiczne | o fendi
| znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | w trybie state zwigzki wegla P
mocy mocy mocy mocy mocy mocy | czuwania PM gazowe 5%’) N 0
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej 0GC =
g
g Py Pp T p elmax elmin Psg Espm | Esoce | Esco | Esnox
w
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§ 23.9 72 84.6 84,1 0,103 | 0,038 | 0,003 19 8 389 193
, |
| o |
| = 5 3
- kW kW % % kW | kW kW | mg/m? | mg/m® | mg/m® | mg/m’
| |
j‘ EEI=117 (A+) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | €500 | =200

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonato Laboratorium Badan Kotlow, Turbin, Urzadzen Grzewczych i Odpylajacych oraz Emisji Pylowo -

Gazowej.

** Emisje gazow suchych spalinowych w mg/m3 obliczone w temperaturze 273 K i przy ci$nieniu 1013 mbar.
Zaswiadczenic wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.008.3.2022.LGO15.
Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012.

Kierownik Laboratorium
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INSTYTUT ENERGETYKI
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Zaklad Badan
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INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
tel. 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 fax 22 836 63 63
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl Regon: 000020586
www.ien.com.pl NIP: 525-00-08-761
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAN KOTLOW I URZADZEI'I GRZEWCZYCH
mCUE B 93-231 Lodz, ul. Dostawcza 1 , tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/1015/22
Kociol wodny typu SMART BIO 30

o nominalnej mocy cieplnej 30 kW

z automatycznym podawaniem paliwa, opalany biomasa w postaci sprasowanej (pelety)
produkowany przez:

Przedsi¢biorstwo METAL-FACH Jacek Kucharewicz
16-100 Sokétka, ul. Sikorskiego 66

spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymog6w dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Parametr Symbol Warto$¢ | Jednostka 3 Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna

I I I
! 79 ‘ % ‘ > 75 dla kottow o0 nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s i } ‘ > 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
‘ F
Parametr Parametr ‘} Parametr
S I , - - - R R N R — -
Wytwarzane ciepto Sprawnosé uzytkowa | Zuzycie energii elcktryiznej na Emlsjq dotyczgce sezonowego ogrzewilina
uzytkowe potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy przy 30% przy przy 30% przy przy 30% czasti organiczne tlenek tlenki
ZNamionowej | Znamionowej | Znamionowej | Znamionowej | Znamionowej | znamionowe;j w trybie stale zwiazki wesla azotu
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania PM gazowe ggo NO
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej OGC *
2
E Py P, T p elmax elmin Psp Espv | Esoce | Esco | Esnox |
w
2
§ 29,6 8,5 83,7 83,3 0,068 0,045 0,003 | 16 7 328 128
£
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m3
L
EEI =117 (A+) Wymogi ekoprojektu: <40 | <20 | <500 | <200 |

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonano poza zakresem akredytacji Laboratorium LG.

** Emisje gazow spalinowych w mg/m® obliczone w temperaturze 273 K i przy ci$nieniu 1013 mbar.

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.008.4.2022.L.G022.
Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012.
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