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Centrum Badan Srodowiska

Zaswiadczenie nr Z/588/2023

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM" Sp. z o.0. przeprowadzono badania

energetyczno - emisyjne kotta typu:

SEG BIO 15 o mocy nominalnej 15 kW

zasilanego pelletem podawanym automatycznie

Rozporzadzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187.

Centrum Badan

“SORBCHEM” Sp. z 0.0.
41-700 Ruda Slaska

ul
tel./fax: 32

sorbchem@sorbchem.pl
www_sorbchem.pl

ktérego producentem jest METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., ul. Sikorskiego 66,16 — 100 Sokétka.
Celem badan bylo stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 w ktérej

zawarto réwniez wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzajg spetnienie wymagarn normy
PN-EN 303-5+A1:2023-05

ety

Srodowiska

Kokotek 6
231 06 34

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta typu SEG BIO 15 o
mocy nominalnej 15 kW, nr seryjny 51962, wykonano na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w
Pracowni Badan Kotiéw, Laboratorium Centrum Badari Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Peine wyniki
badan zostaty zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 588/2023 z dnia 23.10.2023 r.

Sezonowa Sezonowa
Sprawnos¢ efektywnos¢ | efektywnosc
—— ciepina Kasa | SPrawnos¢ | energetyczna energetyczna | \spslczynnik | Klasa
%) Kokla uzytkowa ogrzewania ogrzewania ci | efektywnosci
[%] pomieszczeriw | POMIeszczen | energetycznej | energetycznej
trybie aktywnym [%]
Kryterium: >88,4 (%] Kryterium: >77
Q. Qo Na e " Nneev | Mpsov Nson Ne EEI g,
16,09 4,03 90,76 | 89,38 83,90 | 82,63 83 79 116
Emisja Sezonowa emisja E
Parametr Wynik dla mocy | Wynik dia mocy Wynik
nominalnej czesciowej Limity emisji [mg/m® 10% O] Sezonowe limity emisji
[mg/m® 10% O;] | [mg/m® 10% O:]
Pyt 19,5 19,0 <40 19 <40
co 383 423 <500 417 £ 500
NOx — —_ — 139 <200
0GC 78 13,5 20 13 20
Ruda Slgska, 23.10.2023 .
Kierownik P i Badan Kotiow Prez%ialz du
¢ A
mgr Zdzis rajlich

mgr inz. Arkadiusz Cieplifiski

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kotiow grzewczych nr AB 1302,
Szczegblowy zakres akredytacji znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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Centrum Badan Srodowiska

“SORBCHEM" Sp. z 0.0.

41-700 Ruda Slaska

ul. Kokotek 6

o em tel./ffax: 32 231 06 34

sorbchem@sorbchem.p!
Centrurn Badar Srodowiska www_sorbchem_g\

Zaswiadczenie nr Z/591/2023

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z o.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu:

SEG BIO 20 o mocy nominalnej 20 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie

ktérego producentem jest METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., ul. Sikorskiego 66,16 — 100 Sokétka.
Celem badan byto stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 w ktérej
zawarto réwniez wymagania Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz
Rozporzgdzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187.

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzaja spetnienie wymagan normy
PN-EN 303-5+A1:2023-05

1 Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta typu SEG BIO 20 o

‘ mocy nominalnej 20 kW, nr seryjny 51613, wykonano na podstawie wynikow badan przeprowadzonych w

E Pracowni Badan Kotiéw, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Pelne wyniki
ﬁ badan zostaty zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 591/2023 z dnia 25.10.2023 r.

Sezonowa Sezonowa
Sprawnosé efektywnos¢ | efektywnosc
\ Nioc ciegiia ciepina Klasa | SPrawnos¢ | energetyczna mwﬁ:‘ Wspbiczynnik Kiasa
i [kWI l%] kotia uzv!km ogrzewania °9' zewa " mkwmd mcj
[%) pomieszczefiw | Pomieszczer | energetycznej | energetycznej
trybie aktywnym (%]

| Kryterium: >88,4 [%] Kryterium: >77

f Qn Q. N ne § Nraev | Npsey Neon Ns EEI A

! 1968 | 561 | 9132 | 89.85 84,42 | 83,06 83 80 17

|

‘ Emisja Sezonowa emisja E,

: Parametr Wynik dla mocy | Wynik dla mocy Wynik

1 nominalnej czesciowej Limity emisji [mg/m® 10% O Sezonowe limity emisji

v [mg/m® 10% O] | [mg/m® 10% O3]

LY 184 19,3 <40 19 <40

- ES 426 394 5 500 399 s 500

~|NOx = b = 140 <200

B 53 18 <20 11 $20
7 iy
31 Ruda Slaska, 25.10.2023r.
Kierownik Pracoﬁmi Badan Kottow
7%
¥
mgr inz. Arkadiusz Ciepliriski mgr Zdzi rajlich

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kotiow grzewczych nr AB 1302.
Szczegotowy zakres akredytacji znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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Centrum Badan Srodowiska
*SORBCHEM" Sp.z 0.0
41-700 Ruda Slaska

ul. Kokotek 6

tel./fax; 32 231 06 34
sorbchem@sorbchem.pl
www . sorbchem.pl

Centrum Badan Srodowiska

Zaswiadczenie nr Z/586/2023

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z o.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu:

SEG BIO 30 o mocy nominalnej 30 kW
\ zasilanego pelletem podawanym automatycznie

ktérego producentem jest METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., ul. Sikorskiego 66,16 — 100 Sokétka.
{ Celem badan byto stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 w ktdrej
zawarto réwniez wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz
Rozporzgdzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187.

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzajg spetnienie wymagan normy
PN-EN 303-5+A1:2023-05

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta typu SEG BIO 30 0 |
mocy nominalnej 30 kW, nr seryjny 50027, wykonano na podstawie wynikéw badar przeprowadzonych w |
Pracowni Badan Kottéw, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Peine wyniki
badan zostaty zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 586/2023 z dnia 10.10.2023 r.

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302
Szczegdlowy zakres akredytacii znajduje sig na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.

Sezonowa Sezonowa
Sprawnosé efektywnosé : nel ektywr 'osea :
iioncisgii ciepina Klasa | SPrawnos¢ | energetyczna rgelyczln Wspotezynnik Klasa
[kW] [%] kotta uzytkowa ogrzewania ogrzewania | efektywnosci | efektywnosci
[%] t‘:;.'obrlilie:;ztzet'lwr W"“f;?m“ energetycznej | energetycznej
e aktywnym
Kryterium: >88,4 (%] Kryterium: >77
Qn Q. A Ne 5 RAnecv | Mpaov MNson Ne EEI N,
2843 | 864 | 9146 | 90,22 84,55 | 834 84 78 116
! Emisja Sezonowa emisja E.
Parametr Wynik dla mocy | Wynik dia mocy Wynik
nominalnej czesciowej Limity emisji 3 Sezonowe limity emisji
[mg/m’ 10% O] | [mg/m’ 10% O} Imgin 10% O3]
Pyl 18,7 19,3 <40 19 <40
: co 204 343 <500 322 < 500
NOx - = = 104 <200
~ ||oGe 4 7.9 $20 7 <20
4
P Ruda Slaska, 10.10.2023 1
3 . :
A4 Kierownik Pracowni Badarn Kottéw Prezes Zarzadu
mgr inz. Arkadiusz Cieplinski mgr Z w Brajlich
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Centrum Badan Srodowiska
“SORBCHEM" Sp. z 0.0.
41-700 Ruda Slaska

ul. Kokotek 6

tel./fax; 32 231 06 34
sorbchem@sorhchem.pl
www.sorbchem.pl

&orbchem

Cenrrum Badan Srodowiska

Zaswiadczenie nr Z/589/2023

W Laboratorium Centrum Badarn Srodowiska ,SORBCHEM" Sp. z o.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu:

SEG BIO 40 o mocy nominalnej 40 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie

ktérego producentem jest METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., ul. Sikorskiego 66,16 — 100 Sokdlka.
Celem badan bylo stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 w ktérej
zawarto réwniez wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz

Rozporzadzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187. '

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzaja spetnienie wymagar normy
PN-EN 303-5+A1:2023-05

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjna kotta typu SEG BIO 40 0 |
~ mocy nominalnej 40 kW, nr seryjny 48011, wykonano na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w
Pracowni Badan Kottéw, Laboratorium Centrum Badar Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Petne wyniki
badar zostaty zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 589/2023 z dnia 12.10.2023 r.

Sezonowa Sezonowa
Sprawno$é efektywnosc | efektywnosé
Nioc cepiha ciepina Klasa | SPrawnos¢ | energetyczna energetycz;;a Wspéiczynnik Klasa
kW] [%) kolla uzytkowa ogrzewania DErEEwan efektywnosci | efektywnosci
[%) pomieszczen w | POMieszczen | energetycznej | energetycznej
trybie aktywnym [%]
Kryterium: >88,4 (%] Kryterium: >77
Qn Q, fn L3 g Noaev | Mpscv Mson Ns EEI A
38,06 | 1064 | 91,86 | 9061 84,92 | 83,76 84 80 118
Emisja Sezonowa emisja E.
Parametr Wynik dla mocy | Wynik dla mocy Wynik
nominalnej czesciowej Limity emisji [ *10% 03] Sezonowe limity emisji
[mg/m® 10% O] | [mg/m® 10% O] ng/m
Pyt 18,8 19,4 <40 19 540
CcO 186 213 < 500 209 <500
NOx — - -—- 120 < 200
OGC 4,9 15,4 <20 14 20
Ruda Siaska, 12.10.2023r.
Kierownik Pracowni Badar Kotiow P%s du
mgr inz. Arkadiusz Cieplinski mgr Zd w Brajlich

Laboratorium akredytowane w zakresie badar energetyczno - emisyjnych kotlow grzewczych nr AB 1302.

Szczegblowy zakres akredytacji znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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Centrum Badan Smc Jowiska
“SORBCHEM" Sp. z 0.0.
41-700 Ruda Slaska

ul. Kokotek 6

tel./fax: 32 231 06 34
sorbchem@sorbchem. pl
www.sorbchem.pl

Q&’Sorbchem

Centrum Badan Srodowiska

Zaswiadczenie nr Z/587/2023

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z 0.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotfa typu:

SEG BIO 50 o mocy nominalnej 50 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie

Celem badar bylo stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 w ktérej
zawarto réwniez wymagania Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz

‘ ktérego producentem jest METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z o.0., ul. Sikorskiego 66,16 — 100 Sokétka.
i
Rozporzagdzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187.

;' Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzajg spetnienie wymagarn normy
' PN-EN 303-5+A1:2023-05

| Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta typu SEG BIO 50 0 |
.~ mocy nominalnej 50 kW, nr seryjny 50105, wykonano na podstawie wynikéw badarn przeprowadzonych w |
Pracowni Badan Kottéw, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Peine wyniki

 badan zostaty zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 587/2023 z dnia 11.10.2023 r.

mgr inz. Afkadiusz Cieplinski

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302.
Szczegblowy zakres akredytaci znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacji.

Sezonowa Sezonowa
Sprawnoéé efektywnos¢ :mg‘; :
Moc cieplna ciepina Klasa Sprawnosé energetyczna i Wspbiaymn!( Klasa
(] %] kotia uzytkowa ogrzewania ogrzewania | efektywnosci | efektywnosci
(%] pomieszczeriw | Pomieszczen | energetycznej | energetyczne;
trybie aktywnym %]
Kryterium: >88,4 [%] Kryterium: >77
Qn Qp nn ﬂp 5 nnacv ﬂm ﬂl EE’ A+
51,49 14,22 | 982,22 | 90,94 85,25 84 80 118
Emisja Sezonowa emisja E.
Parametr VW‘I'I“( dia mocy Wyl'lik dla mocy K
nominainej czesciowej Limity emisji [ Imh ,' y; 0“% 01l Sezonowe limity emisji
[mg/m® 10% O] | [mg/m’ 10% Oz o g
| Pyt 18,8 19,5 <40 19 $40

co 71 167 < 500 153 < 500

NOx — —_ -— 127 <200
- |oGc 59 12,1 20 1 20
i
& Ruda Slgska, 11.10.2023 r.
it
~ Kierownik Praco dan Kotiéw Prezes Zarzadu

)
mgr Zdziﬂ%rajlich
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Centrum Badan Srodowiska
"SORBCHEM" Sp. z 0.0

41-700 Ruda Staska

ul. Kokotek 6

tel./fax: 32 231 06 34

sorbchem@sorbchem.pl

Cemfum Badan Srodowiska www .sorbchem.pl

Zaswiadczenie nr Z2/590/2023

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM" Sp. z 0.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu:

SEG BIO 75 o mocy nominalnej 75 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie

ktérego producentem jest METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., ul. Sikorskiego 66,16 — 100 Sokétka.
Celem badan byto stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 w ktorej
zawarto réwniez wymagania Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz
Rozporzadzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187.

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzaja spetnienie wymagar normy
PN-EN 303-5+A1:2023-05

mocy nominalnej 75 kW, nr seryjny 50433, wykonano na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w
Pracowni Badan Kottéw, Laboratorium Centrum Badari Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Pelne wyniki

badan zostaly zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 590/2023 z dnia 18.10.2023 r.

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjna kotta typu SEG BIO 750 |

§

Sezonowa Sezonowa
Sprawnos¢ efektywnos¢ | efeklywnosc
Moc ciepina ciepina Kias Sprawno$¢ | energetyczna | €nergetyczna | \wspstczynnik Klasa
] %] o : uzytkowa ogrzewania ogrzewania | efektywnosci | efektywnosci
%] pomieszczefiw | POMiesZczen | energetycznej | energetycznej
trybie aktywnym %]
Kryterium: >88,4 [%] Kryterium: >77
Q. Q Nn ne § Nosev | Neacy Nson ns EEI 2.
73,41 22,00 | 93,10 91,82 86,06 | 84,88 85 82 120
Emisja Sezonowa emisja E,
Parametr anik dla mocy V\’yl’llk dla mocy W?“ik .o
nominainej czesciowej Limity emisji [mg/m?® 10% O3] Sezonowe limity emisji
[mg/m’® 10% O] | [mg/m® 10% O]
Pyt 18,9 19,5 <40 19 <40
CcO 91 291 < 500 261 <500
|| NOx = = - 143 <200
{Ar 0GC 37 9,1 $20 8 20
il
-
| Ruda Slgska, 18.10.2023 r.
! Kierownik Pracownj an Kottow
L
mgr inz. Arkadiusz Ciepliriski Brajlich

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302.

Szczegotowy zakres akredytacji zna'duje sig na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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